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DECYZJA  nr 23/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Rawie Mazowieckiej działając na podstawie:
- art. 4 ust.1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1, art. 37av  ust. 1  pkt. 7, pkt. 10, pkt. 12, 
art. 37ax ust. 1, ust. 3 pkt. 3, ust. 5, ust. 6, ust. 7 pkt. 1 , pkt. 3, pkt. 4, pkt. 5, ust. 8 ustawy z  dnia  14 marca 
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz.416 z późn. zm.),
- art. 4a ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2, art. 12, art. 13a ust. 2, 13b ust. 2  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z  2024 r., poz. 757 z późn. 
zm.), 
- art. 10 § 2  art 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2025 poz. 
1691),
- § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r . w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) 
w oparciu o raporty z wyników badania próbek wody z dnia 20.07.2026 roku (data wpływu do PSSE Rawa 
Mazowiecka – 21.07.2026r.) Nr raportu: 71200/LB/2026 i NR 71199/LB/2026   wykonane przez 
laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. , 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8, pobrane do badań w 
ramach kontroli wewnętrznej - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Rawie Mazowieckiej  
stwierdza, że woda z wodociągu Regnów nie spełnia wymagań zawartych w załączniku 1 części C tabela 1 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja  2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, z uwagi na obecność w wodzie w punkcie monitoringowym: w sieci wodociągu – 
Szkoła Podstawowa – Regnów 95 przekroczonej liczby kolonii - ogólnej liczby mikroorganizmów w 22℃ w 
ilości  220 jtk/ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii grupy coli,  Escherichia coli i  
Enterokoków, i dopuszcza wodę do spożycia wyłącznie po przegotowaniu. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej nakazuje:

Firmie CEWOKAN Sp. z o.o., 99-400 Łowicz, ul. Sochaczewska 52  jako jednostce odpowiedzialnej za 
bieżącą eksploatację wodociągu, w tym za jakość wody: 

1. w terminie do dnia 20 sierpnia  2026r. doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym - tj. 
liczbę kolonii - ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze w 22˚C po 72h w wodociągu publicznym 
Regnów do norm określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 
748).

2. w terminie do dnia 20 sierpnia  2026r. utrzymywać jakość wody zgodną z załącznikiem Nr 1 część C 
tabela 1  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748),  tj. ogólnej liczby mikroorganizmów na 
agarze w 22˚C po 72h w ilości nieprzekraczającej 100 j.t.k. w 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci 



wodociągowej oraz 200 j.t.k. w 1 ml w wodzie w kranie konsumenta, bakterie grupy coli <10 j.t.k. 
(NPL)/100 ml, Escherichia coli i enterokoki na poziomie 0 j.t.k./100ml,

3. niezwłocznie powiadomić odbiorców zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego w 
Regnowie o  przydatności wody do spożycia tylko po jej uprzednim przegotowaniu,

4. w terminie do dnia 28 lipca 2026r . poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Rawie Mazowieckiej o  przyczynie niezgodności z wartości parametrycznej i  wykonaniu działań 
naprawczych oraz ich zakresie.

5. prowadzenia stałego monitoringu poziomu chloru wolnego w wodzie wodociągowej - wartość 
dopuszczalna chloru wolnego w punkcie czerpalnym u  konsumenta zgodnie  z załącznikiem 1 część D 
tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi wynosi 0,3 mg/l Cl2.

UZASADNIENIE
 Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawują nadzór nad jakością 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Jak mówi  art. 4a ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2 woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jest zdrowa i czysta, 
jeżeli:
- jest wolna od wszelkich mikroorganizmów i pasożytów oraz wszelkich substancji w ilościach lub w 
stężeniach, które stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi;
- spełnia minimalne wymagania określone dla parametrów mikrobiologicznych, chemicznych oraz istotnych 
dla oceny ryzyka w wewnętrznym systemie wodociągowym, określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 13.
Dostawca wody podejmuje wszelkie działania, aby woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełniała 
wymagania określone w ust. 1 oraz określone dla parametrów wskaźnikowych, a każdy przypadek 
niezgodności z wartością parametryczną niezwłocznie analizuje w celu określenia przyczyny tej 
niezgodności.
Na podstawie art. 37av ust. 1 pkt. 7, pkt. 10, pkt. 12 ustawy z  dnia  14 marca 1985 r. o  Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej w ramach  nadzoru nad jakością wody do spożycia państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny, zgodnie z  właściwością miejscową: 
- analizuje przekazane przez dostawcę wody sprawozdania i informacje, o których mowa w  art. 4p ust. 1 pkt 
6 i ust. 2 pkt 5 ustawy o zaopatrzeniu w wodę, w zakresie wystąpienia ewentualnego zagrożenia w 
rozumieniu art. 2 pkt 19a tej ustawy, zwanego dalej „zagrożeniem”, 
- informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o jakości wody do spożycia na nadzorowanym 
obszarze,
- w  przypadku stwierdzenia niezgodności z  wartościami parametrycznymi badanych parametrów jakości 
wody do spożycia pobranej w punkcie zgodności zlokalizowanym w  budynku użyteczności publicznej, 
budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnym, dąży do ustalenia jakości wody do spożycia 
dostarczanej przez dostawcę wody w punkcie czerpalnym zlokalizowanym najbliżej zaworu głównego oraz 
ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za nieodpowiednią jakość wody do spożycia w  badanym punkcie 
poboru wody.
Postępując zgodnie z art. 37ax ust. 1 właściwy państwowy inspektor sanitarny w związku z  niezgodnością z 
wartością parametryczną ocenia, czy ta niezgodność stanowi zagrożenie oraz może nałożyć obowiązek na 
dostawcę wody, w drodze decyzji, do jak najszybszego podjęcia niezbędnych działań naprawczych, 
wskazując termin realizacji tych działań oraz wydać stosowne zalecenia dla konsumentów dotyczące 
stosowania wody. 
Jak wskazuje  art. 37ax ust. 3 pkt. 3 właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdań z 
badań jakości wody do spożycia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody do spożycia lub 
sprawozdań przekazywanych przez laboratoria, o których mowa w art. 37ag ust. 4 , lub sprawozdań 
dostawców wody lub właścicieli lub zarządców budynków zlecających badania jakości wody do spożycia w 
laboratoriach wpisanych do ewidencji, o  której mowa w art. 37aa ust. 2, stwierdza, w drodze decyzji 
niezgodność z wartością parametryczną.
Zgodnie z art. 37ax ust. 5 w przypadku stwierdzenia w badanej próbce wody do spożycia niezgodności z 
wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego w  rozumieniu art. 2 pkt 3b ustawy 
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o zaopatrzeniu w wodę bakterii grupy coli poniżej 10 jtk (NPL)/100 ml decyzja, o której mowa w ust. 3 pkt 3, 
może być wydana, jeżeli jednocześnie były wykonane badania parametru Escherichia coli i enterokoki 
jelitowe i nie stwierdzono obecności tych parametrów w badanej próbce wody. 
W myśl art. 37ax ust. 6  decyzję, o której mowa w ust. 3 pkt 3, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Rawie Mazowieckiej wydaje określając dopuszczalną wartość parametryczną oraz termin trwania 
niezgodności z  wartością parametryczną, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa wody do 
spożycia. 
Art. 37ax ust. 8 mówi, że w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, dostawca wody przedstawia 
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu informację o  planowanych działaniach naprawczych 
wraz z terminem ich realizacji zaakceptowaną przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej mając na uwadze bezpieczeństwo 
zdrowotne konsumentów postanowił, że woda z  wodociągu Regnów jest przydatna do spożycia, kąpieli 
noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po 
uprzednim przegotowaniu (przez minimum 2 min.) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego 
schładzania.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda”, C  
„Parametry wskaźnikowe” Tabela 1 . Wymagania mikrobiologiczne - wartość dla  liczby kolonii - ogólnej 
liczby mikroorganizmów w 220C wynosi bez nieprawidłowych zmian, przy czym zaleca się aby wartość 
parametru nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk /1 ml 
w kranie u konsumenta. 
Na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 
odstąpiono od zapewnienia czynnego udziału strony w postępowaniu uznając , iż jest to spowodowane 
bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej zgodnie art. 37ax ust. 6  ustawy z  dnia  
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i § 16 ww. rozporządzenia, mając na uwadze 
bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów postanowił dopuścić wodę z wodociągu Regnów do spożycia 
wyłącznie po uprzednim przegotowaniu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Łowicka 15 w terminie 14 dni od daty 
otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia 
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez 
ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega 
wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Paulina Stępień-Kwapisz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej
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